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Перечень работ по капитальному, теку[цему
ремонту, техническому обслужи ван и ю

оборудования.

Отметка о выполнении (акlпротокол)

1 Воздушная линия 110 кВ

Выполнить техническое обслуживание по
ВЛ-1'10 кВ <Сарапул-Элеконд-'1цепь>>, <Са-
рапул-Элеконд-'1цепь> от ПС 110135110-6 кВ
<Сарапул> до ГПП кЭлеконд'1'10/6 кВ>

Согласно ,Щоговора Ns2017l0B328 с
подрядной организацией ПАО кМРСК
l-{eHTpa и Приволжья>>.

2 Силовые трансформаторы 1't0/6 кВ

2,.1 Выполнен текущий ремонт трансформато-
ров TffH 15000/110 кВ по технологической
карте Ns12-05/20,15.

Выполнено: акт текущего ремонта Т-1 от
,16.07.2018 

г.

Выполнено: акт текущего ремонта Т-2 от
07.09.2018 г.

3 Разрядникиби1'l0кВ
3.,1 Выполнен текущий ремонт РВС-'110 кВ Т-

1,Т-2, нейтрали по технологической карте
Ns12-01112015,

Выполнено: акт текущего ремонта PBC-l't0
от 16.07.2018 г,

Выполнено: акт текущего ремонта PBC-I10
от 07.09.2018 г.

3,2 Выполнен текущий ремонт РВО-6 кВ Т-l,Т-2
по технологической карте Ns'1 2-01 112015,

Выполнено: акт текущего ремонта РВО-6 от
'16.07.2018 г,

Выполнено: акт текущего ремонта РВО-6 от
07.09.20'18 г.

4 Разъединители и
короткозамыкатели'l1 0 кВ

4,1 Выполнен текущий ремонт разъединителей
РД3-110/1000У1 кСарапул-1,2>> с приводом
ПРН-У1 по технологической карте Ns12-
09/2015,

Выполнено: акт текущего ремонта РДЗ-
,I1 0/630У1 от,16.07.201 8 г.

Выполнено: акт текущего ремонта РД3-
110/630У1 от 03.09.20,18 г.

4.2 Выполнен текущий ремонт отделителя ОД-
11011000 УХЛ1 Т-1 с приводом ПРО-У1, ко-

роткозамыкателя K3-110 кВ Т-1 с приводом
по технологической карте Ns12-01 012015,

Выполнено: акт текущего ремонта ОД-110У
от 16.07.20'18 г.

4,3 Произведена замена отделителя ОД-
11011000 УХЛ 1 Т-2 и короткозамыкателя К3-
'1'10 кВ Т-2 на элегазовый выключатель 1'10

кВ Т-2.

Акт технической готовности
электромонтажных работ от 06.09.2018 г.

5 Опорно-штыревые и проходные
изоляторы б кВ

5,1 Выполнен текушlий ремонт опорно-штыре- Выполнено: акт текущего ремонта Т-1 от

УТВЕР)ЦАЮ:



вых изоляторов б кВ. 'l6.07.2018 г.

Выполнено: акт текущего ремонта Т-2 от
07.09.2018 г.

5,2 Выполнен текущий ремонт проходных изо-
ляторов б кВ.

Выполнено: акт текущего ремонта Т-1 от
16.07.2018 г.

Выполнено: акт текущего ремонта Т-2 от
07.09.2018 г.

6 3РУ-6 кВ, KPY-2-,|0

6.1 Выполнен текущий ремонт ячеек NsNs 22,
16, 14, 12,40, 11,21, 25 КРУ серии K-lll У с
выкатными элементами, с масляным выклю-
чателем ВМП-10 К с приводом ПП-61 по
технологическим картам Ns'l2-03/2015 и
Ns12-02/2015,

Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМП-10 К от 02.06.2018 г.

(ГПП яч. No22).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lll У с выкатной тележкой вы-
ключателя от 02.06.20,18 г. (ГПП яч. Ne22).
Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМП-10 К от 02.06,201В г.

(ГПП яч. Nч,16).
Выполнено: акт текушего ремонта ячейки
КРУ серии K-lll У с выкатной тележкой вы-
ключателя от 02.06,2018 г. (ГПП яч. No16).
Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМп-10 К от 06.12.2018 г.

(ГПП яч. No40).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lll У с выкатной тележкой вы-
ключателя от 06.12,2018 г. (ГПП яч. Nэ40).
Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМП-10 К от 15.09.2018 г.

(ГПП яч, Ne21).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lll У с выкатной тележкой вы-
ключателя от 15.09.2018 г. (ГПП яч. Nэ21).
Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМП-10 К от 07,07,2018 г,

(ГПП яч. No25).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lll У с выкатной тележкой вы-
ключателя от 07.07.2018 г. (ГПП яч. No25).

6.2 Провести опробование релейной защитьl и
вторичных цепей ячеек NsNs 22, 16, 14, 12,
40, 11 , 21, 25 КРУ серии K-lll У с выкатными
элементами, с масляным выключателем
ВМП-10 К с приводом ПП-61.

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике,

6,3 Выполнен текущий ремонт ячеек NsNs 34,
32,28,8 КРУ серии K-Xll с выкатными эле-
ментами, с масляным выключателем Вмп-
10 К с приводом ПП-67 по технологическим
картам Ns1 2-03120'1 5 и Ns12-02l2015,

Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя Вп/П-10 К от 21 .07 .2018 г,

(ГПП яч. Ne32).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 21.07,2018 г. (ГПП яч, Ne32).
Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМп-'l0 К от 12,12.2018 г.

(ГПП яч. No28),
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 12122018 г. (ГПП яч. Ne28).
Выполнено; акт текущего ремонта масляно-



го выключателя ВМП-10 К от 13,12,2018 r,

(ГПП яч. Ne8).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 13,12.2018 г, (ГПП яч. Ne8).

6,.4 Выполнено опробование релейной заlлиты и
вторичных цепей ячеек NsNs 34, 32, 28, 8
КРУ серии K-lll У с выкатными элементами,
с масляным выключателем ВМП-10 К с при-
водом ПП-67.

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике.

6.5 Выполнено техническое обслуживание яче-
ек NsNs 26,24,20, 18, 7, 9, 23 КРУ серии К-
lllY с выкатными элементами, с вакуумным
выключателем BBпEL-1O по технологиче-
ской карте Ns1 2-0,1 4/201 5.

Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllY с выкатной тележкой вы-
ключателя от 02.06.2018 г, (ГПП яч. N026).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
BB/TEL-10 от 02.06.2018 г. (ГПП яч. Ne26).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllY с выкатной тележкой вы-
ключателя от 07.07.2018 г. (ГПП яч. N024).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
ВВЛЕL-10 от 07.07.2018 г. (ГПП яч. No24).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllУ с выкатной тележкой вы-
ключателя от 15.09.2018 г. (ГПП яч. Nч20).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
BBПEL-'10 от 15.09.2018 г. (ГПП яч. Ne20).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllУ с выкатной тележкой вы-
ключателя от 11.12.2018 г. (ГПП яч, Ne18).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
ВВЛЕL-10 от 1 1 .12.2018 г. (ГПП яч, Ne,l8).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllY с выкатной тележкой вы-
ключателя от 21.07.2018 г. (ГПП яч, N09).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
BB/TEL-10 от 21 .07,2018 г. (ГПП яч. Nэ9).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-lllY с выкатной тележкой вы-
ключателя от 02.06.2018 г. (ГПП яч. N023).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
ВВЛЕL-10 от 02.06.2018 г. (ГПП яч. No23).

6.6 Выполнено опробование релейной защиты и
вторичных цепей ячеек NsNs 26, 24,20, 18,
7, 9, 23 КРУ серии K-lll У с выкатными эле-
ментами, с вакуумным выключателем
BB/TEL-10.

Журнал по релейной защите, автоматике и

телемеханике.

6,7 Выполнено техническое обслуживание яче-
ек NsNs 36, 30, 10, б КРУ серии K-Xll с выкат-
ными элементами, с вакуумным выключа-
телем ВВЛЕL-10 по технологической карте
Ns12-014/2015.

Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 04.08.20,18 г. (ГПП яч. N036),
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя



BB/TEL-10 от 04,08.2018 г. (ГПП яч. No36).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 10,11.2018 г, (ГПП яч. No30).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
BB/TEL-10 от 1 0,11.2018 г. (ГПП яч. No30),
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 1 0.11.2018 г. (ГПП яч. No10).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
BBЛEL-'I0 от '10.11.2018 г. (ГПП яч. No10).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll с выкатной тележкой вы-
ключателя от 04.08.2018 г. (ГПП яч. Ne6).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуум ного выкл ючателя
ВВЛЕL-l0 от 04.08.2018 г. (ГПП яч. Nч6).

6.8 Выполнено опробование релейной защиты и
вторичных цепей ячеек NsNs 36, 30, 10, 6
КРУ серии K-Xll с выкатными элементами, с
вакуумным выключателем ВВЛЕL-'1 0.

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике.

6,9 Выполнен текущий ремонт ячеек NsNe З, 27
КРУ серии K-Xll с масляным выключателем
МГГ-10-500-2000 с приводом ПЭ-2 по техно-
логической карте Ns1 2-06/201 5.

Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя МГГ-10 от 16.07.2018 г,

Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя МГГ-10 от 27.08.2018 г.

6.10 Выполнено опробование релейной защиты и
вторичных цепей ячеек NsNs 3, 27 КРУ серии
K-Xll с масляным выключателем МГГ-10-
500-2000 с приводом ПЭ-2.

Журнал по релейной заtлите, автоматике и
телемеханике.

6,11 Выполнен текущий ремонт ячейки Ne 17 КРУ
серии K-lll У с выкатным элементом, с мас-
ляным выключателем ВМП-l0К с приводом
ПЭ-l't по технологической карте Ns12-
0212015,

Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМП-'10 К от 22.05.2018 г.

(ГПП яч. No17).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
кРУ 1 0-12 с выкатной тележкой выключате-
ля от 22.05.2018 г. (ГПП яч. Nч17).

6,12 Выполнено опробование релейной защиты и
вторичных цепей ячейки Ns 17 КРУ серии К-
lll У с выкатным элементом, с масляным вы-
ключателем ВМП-l0К с приводом ПЭ-11

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике.

6.13 Выполнено техническое обслуживание яче-
ек NsNs 4, 2 КРУ серии K-Xlll с выкатными
элементами, с вакуумным выключателем
ВВЛЕL-10 по технологической карте Ns12-
01412015,

Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-Xll1 с выкатной тележкой вы-
ключателя от 04.12,2018 г. (ГПП яч. Nч2).
Выполнено: акт проведение профилактиче-
ского контроля вакуумного выключателя
ВВЛЕL-10 от 04,12,2018 г. (ГПП яч, Nэ2).

6.,14 Выполнено опробование релейной заlлиты и
вторичных цепей ячеек NsNs 4, 2 КРУ серии
K-Xlll с выкатными элементами, с вакуум-
ным выключателем ВВлЕL-1 0.

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике.

6,15 Выполнено техническое обслуживание ячей-
ки Ns 38 КРУ серии K-Xlll с выкатными эле-
ментами, с масляным выключателем Вмп-
'l0 К с приводом ПП-61 по технологическим

Выполнено в 2019 году.
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ серии K-XXVI с выкатной тележкой вы-
ключателя от 01 .02.2019 г. (ГПП яч. Nэ38).



картам Ns1 2-031201 5 и Ns'l 2-02120,1 5. Выполнено: акт текущего ремонта масляно-
го выключателя ВМпп-10 от 0't .02.20'19 г.

(ГПП яч. N038),

6.16 Выполнено опробование релейной защиты и
вторичных цепей ячейки Ns 38 КРУ серии К-
xlll с выкатными элементами, с масляным
выключателем ВМП-10 К с приводом ПП-61.

Журнал по релейной защите, автоматике и
телемеханике.

6,17 Выполнен текущий ремонт ячеек NsNs 1, 5,
29, 31 КРУ серии K-XII с шинным разъеди-
нителем и трансформатором собственных
ну}кд 6/0,23 кВ по технологической карте
Ns12-07/2015.

Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ с трансформатором напряжения бl0,23
кВ от 16,07.2018 г. (ГПП яч. Ne1).
Выполнено: акт текущего ремонта ячейки
КРУ с трансформатором напряжения бl0,23
кВ от 27 .08.2018 г. (ГПП яч. No31).

7 КЛ-6 кВ
7"1 Выполнен монтаж КЛ-6 кВ ТП-2, Т-5 и конце-

вой муфты КЛ-6 кВ в яч. Ns9,
Работы выполнены без проведения испыта-
ний.

7,2 Выполнен монтаж КЛ-6 кВ ТП-6, Т-1 и конце-
вой муфты КЛ-6 кВ в яч, Ns6,

Работы выполнены без проведения испыта-
ний.

7.3 Выполнен монтаж КЛ-6 кВ ТП-6, Т-2 и конце-
вой муфты КЛ-6 кВ в яч, Ns36,

Работы выполнены без проведения испыта-
ний,

7.4 Выполнено техническое обслуживание ка-
бельного хозяйства.

Выполнено.

7,5 Проведены измерения и испытания КЛ-6 кВ
в ячейках NsNe 9, 6, 36.

Протокол Ns 18-1 от 18.07.2018.

8 Щитовая
8.1 Произведена замена рубильников собствен-

ных нущд Р-1 и Р-2.
Выполнено: акт проведения замены ру-
бильников СН Р-1 и Р-2 от 17 ,10.2018 г,

8.2 Проведен первый профилактический
контроль согласно графика технического об-
служивания Р3А шкафов защиты трансфор-
маторов Ш3Т Т-1 , Т-2, СМВ-6 кВ, l-{C.

Выполнено. Протокол Ns1 от 06.09.20'18.

8,3 Выполнена ревизия lлитов собственных
нужд.

Выполнено.

9 маслохозяйство
9.1 Произведено техническое обслуживание

распределительных щитов и коммугацион-
ных аппаратов.

Выполнено: акт проведения технического
обслуживания распределительных щитов и
коммутационных аппаратов в помещении
мастерской ГПП <Элеконд 110/6 кВ>> от
27.09,2018 г.

9,2 Произведен текущий ремонт маслоочисти-
тельных машин.

Выполнено: акт проведения ремонта мас-
лоочистительных машин ПСМ2-4 (инв.
Nel4266) и СМ1-3000 (инв.Nо6368) в поме-
щении мастерской ГПП <<Элеконд 110/6 кВ>
от 25,09,2018 г,

9:3 Выполнено техническое обслуживание ем-
костей хранения трансформаторного масла.

Выполнено.

,l0 Ремонтно-строител ьные работы
10.,1 3аменена дверь в 3РУ-6 кВ на ГПП <Эле-

конд'110/6 кВ>.
Выполнено,
Акт выполненных работ Ns21136

10.2 Выполнена покраска емкостей для хранения Выполнено.



трансформаторного масла на ГПП (Элеконд
'11016 кВ>.

Акт выполненных работ Ne211 38

10.3 Произведен ремонт крыши мастерской ре-
монта трансформаторов на ГПП <Элеконд
1'10/6 кВ>.

Выполнено.
Акт выполненных работ Ns211 39

10.4 Произведена покраска пола в 3РУ-6 кВ на
ГПП кЭлеконд'l10/6 кВ>.

Выполнено.
Акт выполненных работ Ns21142

10.5 Произведено утепление оконных и дверных
проемов.

Выполнено.

11 Прочие работы.
11,1 Выполнена ревизия уличного освещения

OPY-I't0 кВ.
Выполнено: акт проведения ревизии улич-
ного освещения ОРУ-110 кВ, ревизии элек-
тропроводки и приборов отопления, реви-
зии оборудования внутреннего освеlления
в помещениях ГПП <Элеконд 110/6 кВ>> от
19.09,2018 г.

11,2 Выполнена ревизия оборудования внутрен-
него освещения в помещениях ГПП.

11,3 Произведена ревизия и ремонт электропро-
водки и приборов отопления.

11.4 Произведен контроль ОТВ и проверка огне-
тушителей.

Выполнено: Журнал Ne12-32 осмотра и тех-
н ического обслуживания огнетушителей

11.5 Выполнена корректировка схем, чертежей
первичной коммутации, СН, оперативной
блокировки.

Выполнено: Оперативная, нормальная,
принципиальная однолинейная схемы.

1,1 .6 Обновлены знаки безопасности на огрil{де-
нии ГПП.

выполнено

11.7 Произведен контроль, проверка и проведе-
ние испытаний электрозащитных средств на
пс.

Журнал Ns12-16 учета и содержания
средств защиты.

,11.8 Проведен тепловизионный контроль элек-
трооборудования.

Выполнено: Карты тепловизионного контро-
ля

,11,9 Проведена подготовка и проверка знаний у
персонала правил, норм и инструкций по
технической эксплуатации, охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
при работе в электроустановках.

Журнал учета проверки знаний правил ра-
боты в электроустановках.

1,1.10 Проведена специальная подготовка персо-
нала.

Выполнено: Журнал специальной подготов-
ки оперативного и оперативно-ремонтного
персонала ГПП и ТП

11,11 Проведены противоаварийные и противопо-
жарные тренировки.

Журнал по учету противоаварийных и про-
ти вопожарных трен и ровок.
Противоаварийная подстанционная - 2 чт,
Противоаварийная подстанционная, совме-
щенная с противопожарной -2шт.Противоаварийная участковая, совмещен-
ная с противопожарной - 1 шт.

Противоаварийная диспетчерская -'1 шт.

УлавньlП энергетик Фёдоров А.Л.


